
Abgeschlossene Abschaltungen

00:00:00

Einsatz‐ID Datum Start Ende Dauer (Min) Gebiet Ort Engpass Stufe (%) Ursache Anlagenschlüssel anfNB Netzbetreiber Entschädigung
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300014000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000500001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000400002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000001000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300040000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000700001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190008000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050005380158TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050013120003000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190002TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100500131200100A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170192TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080003880006000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000990009000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010070001300000000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170010000000400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170190TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003020010000000600001 Tennet TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100011700010A0000100001 Tennet TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001120135000000200001 Tennet TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001340012000000200001 Tennet TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010002060016000000000001 Tennet TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012580001000000000001 Tennet TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170193TS0000100001 Tennet TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660002000000100001 Tennet TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170005000000300001 Tennet TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100020500010A0000100001 Tennet TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050000300001000000300001 Tennet TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050000300000000000800001 Tennet TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050000300018000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050012170006000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050012190012000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E209550100600034400020B0000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050010270001030000000002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050001970010000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010000660009000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010008740000000002300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010001470072000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010001980025270000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010003140011000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010003350033000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250130122853‐2025001 30.01.2025 12:30:00 14:00:00 1h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010008740000000002400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300014000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000500001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000400002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000001000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300040000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000700001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190008000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050005380158TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050013120003000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190002TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100500131200100A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170192TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080003880006000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja



Einsatz‐ID Datum Start Ende Dauer (Min) Gebiet Ort Engpass Stufe (%) Ursache Anlagenschlüssel anfNB Netzbetreiber Entschädigung
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000990009000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010070001300000000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170010000000400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170190TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003020010000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100011700010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001120135000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001340012000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010002060016000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012580001000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170193TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660002000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170005000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100020500010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300001000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000800001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300018000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012170006000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190012000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100600034400020B0000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050010270001030000000002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050001970010000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660009000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001470072000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001980025270000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003140011000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003350033000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250208114836‐2025002 08.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300014000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000500001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000400002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000001000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300040000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000700001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190008000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050005380158TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050013120003000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190002TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100500131200100A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170192TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080003880006000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000990009000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010070001300000000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170010000000400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170190TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003020010000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100011700010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001120135000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001340012000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010002060016000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012580001000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170193TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660002000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170005000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100020500010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300001000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000800001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300018000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012170006000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190012000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100600034400020B0000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja



Einsatz‐ID Datum Start Ende Dauer (Min) Gebiet Ort Engpass Stufe (%) Ursache Anlagenschlüssel anfNB Netzbetreiber Entschädigung
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050010270001030000000002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050001970010000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660009000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001470072000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001980025270000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003140011000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003350033000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250209093954‐2025003 09.02.2025 10:15:00 15:00:00 4h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300014000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000500001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000400002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000001000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300040000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000700001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190008000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050005380158TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050013120003000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190002TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100500131200100A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170192TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080003880006000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000990009000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010070001300000000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170010000000400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170190TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003020010000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100011700010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001120135000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001340012000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010002060016000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012580001000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170193TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660002000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170005000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100020500010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050000300001000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050000300000000000800001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050000300018000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050012170006000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050012190012000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E209550100600034400020B0000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050010270001030000000002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050001970010000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010000660009000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010008740000000002300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010001470072000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010001980025270000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010003140011000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010003350033000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250217105537‐2025004 17.02.2025 11:00:00 14:15:00 3h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010008740000000002400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300014000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000500001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000400002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000001000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300040000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000700001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190008000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050005380158TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050013120003000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190002TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100500131200100A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170192TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja



Einsatz‐ID Datum Start Ende Dauer (Min) Gebiet Ort Engpass Stufe (%) Ursache Anlagenschlüssel anfNB Netzbetreiber Entschädigung
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080003880006000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000990009000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010070001300000000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170010000000400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170190TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003020010000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100011700010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001120135000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001340012000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010002060016000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012580001000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170193TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660002000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170005000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100020500010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300001000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000800001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300018000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012170006000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190012000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100600034400020B0000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050010270001030000000002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050001970010000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660009000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001470072000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001980025270000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003140011000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003350033000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250219094852‐2025005 19.02.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300014000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000500001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000400002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000001000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300040000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000700001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190008000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050005380158TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050013120003000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190002TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100500131200100A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170192TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080003880006000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000990009000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010070001300000000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170010000000400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170190TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003020010000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100011700010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001120135000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001340012000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010002060016000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012580001000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170193TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660002000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170005000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100020500010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300001000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000800001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300018000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012170006000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190012000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja



Einsatz‐ID Datum Start Ende Dauer (Min) Gebiet Ort Engpass Stufe (%) Ursache Anlagenschlüssel anfNB Netzbetreiber Entschädigung
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100600034400020B0000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050010270001030000000002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050001970010000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660009000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001470072000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001980025270000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003140011000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003350033000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250222102335‐2025006 22.02.2025 10:45:00 16:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250224120623‐2025007 24.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300014000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250224120623‐2025007 24.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250224120623‐2025007 24.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000500001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250224120623‐2025007 24.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000400002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250224120623‐2025007 24.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000001000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250224120623‐2025007 24.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300040000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250224120623‐2025007 24.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000700001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250224120623‐2025007 24.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190008000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250224120623‐2025007 24.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050013120003000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250224120623‐2025007 24.02.2025 12:15:00 14:30:00 2h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010070001300000000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300014000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000500001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000400002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000001000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300040000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000700001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190008000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050005380158TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050013120003000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190002TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100500131200100A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170192TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080003880006000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000990009000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010070001300000000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170010000000400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170190TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003020010000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100011700010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001120135000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001340012000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010002060016000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012580001000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170193TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660002000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170005000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100020500010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300001000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000800001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300018000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012170006000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190012000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100600034400020B0000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050010270001030000000002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050001970010000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660009000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001470072000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001980025270000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003140011000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003350033000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250302084313‐2025008 02.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300014000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja



Einsatz‐ID Datum Start Ende Dauer (Min) Gebiet Ort Engpass Stufe (%) Ursache Anlagenschlüssel anfNB Netzbetreiber Entschädigung
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000500001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000400002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000001000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300040000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000700001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190008000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050005380158TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050013120003000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190002TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100500131200100A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170192TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080003880006000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000990009000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010070001300000000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170010000000400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170190TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003020010000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100011700010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001120135000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001340012000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010002060016000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012580001000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170193TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660002000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170005000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100020500010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300001000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000800001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300018000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012170006000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190012000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100600034400020B0000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050010270001030000000002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050001970010000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660009000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001470072000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001980025270000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003140011000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003350033000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250303070121‐2025009 03.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300014000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000500001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000400002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000001000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300040000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000700001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190008000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050005380158TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050013120003000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190002TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100500131200100A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170192TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080003880006000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000990009000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010070001300000000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170010000000400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170190TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003020010000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100011700010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001120135000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001340012000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja



Einsatz‐ID Datum Start Ende Dauer (Min) Gebiet Ort Engpass Stufe (%) Ursache Anlagenschlüssel anfNB Netzbetreiber Entschädigung
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010002060016000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012580001000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170193TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660002000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170005000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100020500010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300001000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000800001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300018000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012170006000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190012000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100600034400020B0000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050010270001030000000002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050001970010000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660009000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001470072000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001980025270000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003140011000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003350033000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250304062712‐2025010 04.03.2025 09:45:00 15:30:00 5h 45 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300014000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000500001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000400002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000001000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300040000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000700001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190008000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050013120003000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010070001300000000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010000660002000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010001170005000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E209550100100020500010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010003620034TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050000300001000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050000300000000000800001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050000300018000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050012170006000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050012190012000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E209550100600034400020B0000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050010270001030000000002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010050001970010000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010000660009000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010008740000000002300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010001470072000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010001980025270000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010003140011000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010003350033000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250305075413‐2025011 05.03.2025 09:45:00 15:00:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 30% Netzengpass E20955010010008740000000002400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300014000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000500001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000400002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000001000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300040000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000700001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190008000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050005380158TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050013120003000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190002TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100500131200100A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170192TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080003880006000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000990009000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010070001300000000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja



Einsatz‐ID Datum Start Ende Dauer (Min) Gebiet Ort Engpass Stufe (%) Ursache Anlagenschlüssel anfNB Netzbetreiber Entschädigung
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170010000000400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170190TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003020010000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100011700010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001120135000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001340012000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010002060016000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012580001000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170193TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660002000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170005000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100020500010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003620034TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300001000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000800001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300018000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012170006000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190012000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100600034400020B0000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050010270001030000000002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050001970010000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660009000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001470072000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001980025270000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003140011000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003350033000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250306071346‐2025012 06.03.2025 10:00:00 15:15:00 5h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300014000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000500001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000400002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000001000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300040000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000700001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190008000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050005380158TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050013120003000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190002TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100500131200100A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170192TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080003880006000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000990009000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010070001300000000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170010000000400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170190TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003020010000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100011700010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001120135000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001340012000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010002060016000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012580001000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170193TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660002000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170005000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100020500010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003620034TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300001000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000800001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300018000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012170006000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190012000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100600034400020B0000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja



Einsatz‐ID Datum Start Ende Dauer (Min) Gebiet Ort Engpass Stufe (%) Ursache Anlagenschlüssel anfNB Netzbetreiber Entschädigung
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050010270001030000000002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050001970010000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660009000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001470072000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001980025270000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003140011000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003350033000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250307082604‐2025013 07.03.2025 10:00:00 15:30:00 5h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300014000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000500001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000400002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000001000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300040000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000700001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190008000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050005380158TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050013120003000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190002TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100500131200100A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170192TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080003880006000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000990009000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010070001300000000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170010000000400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170190TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003020010000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100011700010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001120135000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001340012000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010002060016000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012580001000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170193TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660002000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170005000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100020500010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003620034TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300001000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000800001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300018000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012170006000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190012000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100600034400020B0000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050010270001030000000002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050001970010000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660009000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001470072000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001980025270000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003140011000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003350033000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250308072143‐2025014 08.03.2025 09:30:00 12:00:00 2h 30 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300014000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000500001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000400002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000001000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300040000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000700001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190008000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050005380158TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050013120003000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190002TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100500131200100A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja



Einsatz‐ID Datum Start Ende Dauer (Min) Gebiet Ort Engpass Stufe (%) Ursache Anlagenschlüssel anfNB Netzbetreiber Entschädigung
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170192TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080003880006000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000990009000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010070001300000000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012160135TS0000100002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170010000000400001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170190TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003020010000000600001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100011700010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001120135000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001340012000000200001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010002060016000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010012580001000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010080001170193TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660002000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010001170005000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100100020500010A0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010003620034TS0000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300001000000300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300000000000800001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050000300018000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012170006000000100001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050012190012000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E209550100600034400020B0000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050010270001030000000002 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010050001970010000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010000660009000000000001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
250309070530‐2025015 09.03.2025 09:30:00 13:45:00 4h 15 min Deggendorf Übertragungsnetz Tennet 0% Netzengpass E20955010010008740000000002300001 TenneT TSO GmbH Stadtwerke Deggendorf GmbH ja
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